T.C

ISTANBUL VALILIGi

IL SAGLIK MUDURLUGU

ISTANBUL 1 NO' LU HALK SAGLIGI LABORATUVARI

ANALIZ RAPORU

T AB-0828-T

Hgi Yaz1 Tarih ve Sayisi 04.12.2024 / 261327218 AB-0828-T
Numunenin Alindig: Tarih/Saat 09.12.2024 / 11:45
Numunenin HSL'ye Gelis Tarihi/Saati 09.12.2024 / 15:51 2024-8769-2
Protokol No / Omek No 2024-8769 - 2/ 2087441634
Entegrasyon No 43846 12-24
Rapor Sayfa Sayisi 4
MIKROBIYOLOJIK ANALIZLER

Calisilan Analizler Birim Yontem Be(l)li“;slllzli]lgl Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu

*37°C de toplam jerm sayrmmi kob/mL TS EN ISO 6222 0-20 0
KIMYASAL ANALIZLER

Calisilan Analizler Birim Yontem Be(])li‘cslllznlllgl Tay(}iloLél)niti Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
Renk (Fiziksel) Fiziksel UYGUN
Bulaniklik ( Fiziksel) Fiziksel UYGUN
Koku(Fiziksel) Fiziksel UYGUN

KIMYASAL ANALIZLER

Calsilan Analizler Birim Yoéntem Be(]);f:llzlillgl Tay(}iloL(;r)ni - Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
*Kloriir mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.3 6
*Nitrit mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.02 0,03
*Nitrat mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.3 Tespit Edilemedi
*Siilfat mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.3 15,1
*Floriir mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.04 1
*Bromiir mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.07 Tespit Edilemedi
*Bakir mg/L EPA 200.8-1994 0.001 0,002
*Civa mg/L EPA 200.8-1994 0.0003 Tespit Edilemedi
*Demir mg/L EPA Metot 6020 A 0.002 0,085
*Kalsiyum mg/L EPA Metot 6020 A 1 100,8
*Kursun mg/L EPA 200.8-1994 0.001 Tespit Edilemedi
*Sodyum mg/L EPA Metot 6020 A 1 24,5
*Nikel mg/L EPA 200.8-19%4 0.001 Tespit Edilemedi
*Potasyum mg/L EPA Metot 6020 A 0.5 4,2
*Antimon mg/L EPA 200.8-1994 0.001 Tespit Edilemedi
*Baryum mg/L EPA 200.8-1994 0.001 0,506
*Cinko mg/L EPA 200.8-1994 0.003 Tespit Edilemedi
*Krom mg/L EPA 200.8-1994 0.001 Tespit Edilemedi

FR40-KYB/Rev.11/09.05.23

Yayimlandigi tarih ~ 20.12.2024

Sayfa No: 2/4

Adres: 10. Y1l Caddesi Cinoglu Cikmaz No:10 34020 Zeytinburnu / ISTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web Adresi:http://
www.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbull.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanununa gore gitvenli elektronik imza ile imzalanmugtir.

Raporun elektronik imzal kopyasma https://Ibysv2.saglik.gov.tr/ adresinden

"LBYS Rapor Dozrulama" butonu ile acilan ekranda ac368f7e-6615-4330-9114-R5raAah0fhsT



T.C

ISTANBUL VALILiGi

IL SAGLIK MUDURLUGU

ISTANBUL 1 NO' LU HALK SAGLIGI LABORATUVARI

ANALIZ RAPORU

@

TURKAK

)

IS ENISB{IEC 17025]
AB-0828-T

flgi Yazi Tarih ve Sayis: 04.12.2024 / 261327218 AB-0828-T
Numunenin Alindig1 Tarih/Saat 09.12.2024 / 11:45

Numunenin HSL'ye Gelis Tarihi/Saati 09.12.2024 / 15:51 2024-8769-2
Protokol No / Omek No 2024-8769 - 2/ 2087441634

Entegrasyon No 43846 W
Rapor Sayfa Sayis 4

Numuneyi Génderen Kisi/Kurum/Kurulus

SAKARYA IL SAGLIK MUDURLUGU

Numune Sahibi

TARAKLI TERMAL TURIZM A S.

Numunenin Alindig1 Adres

TARAKLI TERMAL KAPLICAL ARI-TARAKLI ILCEST ULUCAMI MAH. TERMAL SK. NO:

19/1

Numune Izleme Noktasi

BAYAN KUCUK TERMAL HAVUZ

Numunenin Gelis Sebebi

TAM ANALIZ (EK-2)

*EK-2 KIMYA VE MIKROBIYOLOJI (KALINTI HARIC)

Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alinis Neden

09.12.2024 /15:59

Kontrol

Numune Grubu SU ANALIZLERI
Numunenin Cinsi / Ad /Markas: /Uret.Firma Ad: KAPLICA SUYU| BAYAN KUCUK -
Numunenin Ambalaj Sekli / Etiketi / Miktar Steril Pet Sise + Pet Sise ETIKETSIZ S00ML 5L
Numunenin Uret.Tar./ Son Kul.Tar./ Parti No/ Seri
Miihiir Durumu / Tutanak-S&zlesme Tarihi / No MUHURLU
Fatura Edilecek Kisi/Knrum/Kurulug TARAKLI TERMAL TURIZM A S.
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No - [ -
Beyan Tarih Sayy/ Ithal 6n Izin Belge Tarih Say: I
Numunenin Durumu Analize Uygun Olgiim Belirisizligi Talep Ediyor Mu? Evet X Hayir
Numune Bilgileri -
Analize Baslama/Bitis Tarihi 09.12.2024 18.12.2024
Raporlama Tarihi 23.12.2024 15:30
KIMYASAL ANALIZLER _

Cahsilan Apa]izler Birim Ydonter Bgii?s ‘:zllligl Taygg&;niﬁ Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
*Fosfat mg/L b EN(;%?2§0304- l 2 Tespit Edilemedi
IC\)/IE?::( Madde I¢in Sarfedilen Oksijen mg/LO2 TITRIMETRIK 02 0.2
Toplam Mineral Konsantrasyonu mg/L 755,6

MIKROBIYOLOJIK ANALIZLER
Calisilan Analizler Birim Yontem B(e.illr‘i]:zlllllﬁi Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
g

Fekal Koliform Bakteri kob/100mL TS EN ISO 9308-1 6 0
*22°C de toplam jerm sayimi1 kob/mL TS ENISC 6222 G¢-100 0
*Koliform Bakteri kob/100mL TS EN ISO 9308-1 0 0
FR40-KYB/Rev.11/09.05.23 Yayimlandigi tarih ~ 20.12.2024 Sayfa No: 1/4

Adres: 10. Y1l Caddesi Cinoglu Cikmaz No:10 3402¢ Zeytinbarnu / ISTANBUL Tel:02124692000 Fax: 62126799320-21Web Adresi:http://
www.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbhuil.hsi@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 say1l: elektronik imza kanununa gére giivenii elektronik imza ile imzalanmugti.
Raporun elektronik imzali kopyasina https:/Ibysv2.saglik.gov.tr/ adresinden "LBYS Rapor Dogrulama” butonu ile acilan ekranda ac368{7e-6615-4330-9114-85cedabofbs7
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ISTANBUL 1 NO' LU HALK SAGLIGI LABORATUVARI

iSTANBUL VALILIiGI
g* L SAGLIK MUDURLUGU
LR 4

ANALIZ RAPORU

Test
IS ENISO/IEC 17023
AB-0828-T

Ilgi Yaz: Tarih ve Sayist 04.12.2024 / 261327218 AB-0828-T
Numunenin Alindig: Tarib/Saat 09.12.2024 / 11:48
Numunenin HSL'ye Gelis Tarihi/Saati 09.12.2024 / 15:51 2024-8769-3
Protokol No / Ornek No 2024-8769 - 3/ 2087441635
Entegrasyon No 43847 e
Rapor Sayfa Sayist i
KIMYASAL ANALIZLER

Calisilan Analizler Birim Yontem B:l)llr‘;slllznlllgl Ta;(qﬁ&(i;)niﬁ Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
*Bakir mg/L EPA 200.8-19%94 0.001 0,001000
*Potasyum mg/L EPA Metot 6020 B:2014 0.5 3,9
*Selenyum mg/L EPA 200.8-1994 0.001 Tespit Edilemedi
*Mangan mg/L EPA 200.8-1994 0.001 0,021
* Antimon mg/L EPA 200.8-1994 0.001 Tespit Edilemedi
*Nikel mg/L EPA 200.8-19%4 0.001 ‘Tespit Edilemedi
*Kalsiyum mg/L EPA Metot 6020 B:2014 1 94,7
* Arsenik mg/L EPA 200.8-1994 0.001 0,013
*Sodyum mg/L EPA Metot 6020 B:2014 1 22.8
* Aliiminyum mg/L EPA 200.8-19%4 0.002 Tespit Edilemedi
*Cinko mg/L EPA 200.8-19%4 0.003 Tespit Edilemedi
*Kadmiyum mg/L EPA 200.8-19%4 0.0005 Tespit Edilemedi
*Civa mg/L EPA 200.8-1994 0.0003 Tespit Edilemedi
*Krom mg/L EPA 200.8-19%4 0.001 Tespit Edilemed;
*Magnezyum mg/L EPA Metot 6020 B:2014 0.5 16,4
*Baryum mg/L EPA 200.8-1994 0.001 0,49
*Kursun mg/L EPA 200.8-1994 0.001 Tespit Edilemed:
Silikat Asidi mg/L ICP-MS 0.03 30,6
Borik Asit mofll, || 2 EN117522 41;2295‘2 ; = 0.028 0,087

FR40-KYB/Rev.11/09.05.23

Yayimlandigs tarih ~ 20.12.2024

Sayfa No: 3/4

Adres: 10. Y1l Caddesi Cinoglu Cikmazi No:10 34020 Zeytinburnu / ISTANBUL Tel:02124092000 Fax: 62126799320-21Web Adresi:http://
www.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbull.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayih elektronik imza kanununa gore givenli elektronik imza ile imzalanmugtr.
Raporun elektronik imzali kopyasina hitps:/Ibysv2.saglik.gov.tt/ adresinden "LBYS Rapor Dogrulama" butonu ile agilan ekranda 82873436-3daa-4{52-aa12-4c29689¢€287



T.C
ISTANBUL VALILIGi
IL SAGLIK MUDURLUGD

ISTANBUL 1 NO' LU HALK SAGLIGI LABORATUVARI

Test
TS EN ISO/IEC 17025

ANALIZ RAPORU
Ilgi Yazi Tarih ve Sayist 04.12.2024 / 261327218 AB-0828-T
Numunenin Alindig: Tarih/Saat 09.12.2024 / 11:48
Numunenin HSL'ye Gelis Tarihi/Saati 09.12.2024 / 15:51 2024-8769-3
Protokol No / Orek No 2024-8769 - 3 / 2087441635
Entegrasyon No 43847 M
Rapor Sayfa Sayisi 4

Degerlendirme : Yukardaki Analiz Sonuglari Bulunmustur.

Aciklamalar
-Sonuglar 24.07.2001 tarih ve 24472 sayili Resmi Gazete'de yayimlanan Kaplicalar Yonetmeligine gére degerlendirilmektedir.

-# Ile isaretli parametreler ve/veya parametrik degerleri ilgili yonetmelikte yer almamaktadir.

- Koyu renkte yazilmis olan analiz sonuglan ilgili mevzuat limitleri digmdadr.

-Ozel istek amagh analizlerde,miisteri tarafindan belirtilen bilgiler esas alinarak analize alinmus ve ilgili yonetmeligi gore uygunluk degerlendirmesi yapilmistir.

-Numune tarafimizca alinmams olup, ISTANBUL 1 NO' LU HALK SAGLIGI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterleri Talimatna uygun olarak kabul edilmigtir

-Bu rapordaki sonuglar ve gdriisler yukanida belirtilen numune ve deneyi yapilan numune igin gegerlidir. Bu raporun higbir boliimii tek bagina veya kismen kullanilamaz ve ISTANBUL 1 NO' LU
-HALK SAGLIGI LABORATUVARImn izni olmadan cogaltilamaz. Imzasiz raporlar gegersizdir. Ozel istek numune analiz raporlart adli ve idari islemlerde ve reklam amagli kullanilamaz.
-Genisletilmis Sl¢iim belirsizlikleri miigteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kildig1 durumlarda belirtilir.

-THSL-1 Karar Kurali: :

-Miisterinin Sl¢lim belirsizligi talep ettigi durumda, laboratuvarin belirledigi giiven araliginda (k=2, %95), ilgili parametre i¢in bulunan sonuca:

-Oletim belirsizligi eklendiginde mevzuatta verilen iist siirn fistiinde ise, veya sonugtan dlgiim belirsizligi gikarildiginda mevzuatta verilen alt sinirin

-altinda ise, “uygun degil” olarak degerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri iginde veya mevzuat limitlerine esit olan sonuglar ise “uygun” olarak degerlendirilir.

-TKEDY: Tiiketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal degisim yok.

-kob (cfu): Koloni olusturan birim (colonyformingunit)

-*' {le igaretli deneyler akreditasyon kapsamindadir.

-Sartl: kabul edilen numunelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin sonuglari feragat beyaninda belirtilen gergeklesen sapmalardan etkilenebilir.

-Numune ile ilgili miisteri tarafindan beyan edilen bilgilerden laboratuvarimiz sorumiu degildir.

-Analiz agamasinda olusabilecek aksakliklarda eksik parametreler Istanbul Il Saghk Miidiirliigii'ne bagli 2 No'lu veya 3 No'lu Halk Saglhig Laboratuvarlari'nda caligilabilir. Bu durum analiz raporunda
belirtilir.

-1 No’lu Halk Saglig1 Laboratuvar1 TURKAK tarafindan AB-0828-T dosya numarast ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarmin Yetkinligi Icin Genel Gereklilikler
Standardina gore akredite edilmistir.

Kimya Laboratuvar Mikrobiyoloji Laboratuvari Numune Kabul ve
Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu Raporlandirma Birim Sorumlusu

MURAT ODABAS EMINE CELIK NECLA GUNGOR

Kimyager Biyolog Kimyé Miihendisi

e-imzahdir.
Laboratuvar Sorumlusu

ZUHAL YAZICI GOKBULUT
Dr.Biyolog

20.12.2024

“R40-KYB/Rev.11/09.05.23 : Yayimlandigi tarih ~ 20.12.2024 Sayfa No: 4/4

Adres: 10. Y1l Caddesi Cinoglu Cikmaz No:10 34020 Zeytinburnu / ISTANBUL Tel:02124092000 Fax: 02126799320-21Web Adresi:http://
www.istanbulsaglik.gov.tr Elektronik Posta: istanbull.hsl@saglik.gov.tr

Bu belge 5070 sayili elektronik imza kanununa gore giivenli elektronik imza ile imzalanmigtir.
Raporun elektronik imzali kopyasina https://lbysv2.saglik.gov.tr/ adresinden "LBYS Rapor Dogrulama" butonu ile agilan ekranda 82873436-3daa-4f52-aal12-4c2968%¢e287



