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IL SAGLIK MUDURLUGT @

ISTANBUL 1 NO' LU HALK SAGLIGI LABORATUVARI

1S EN ISBIEC 17024

ANALIZ RAPORU =
Ilgi Yazi Tarih ve Sayisi 04.12.2024 / 261327218 AB-0828-T
Numunenin Alindig: Tarih/Saat 09.12.2024 / 11:55
Numunenin HSL'ye Gelig Tarihi/Saati 09.12.2024 / 15:51 2024-8769-4
Protokol No / Ormek No 2024-8769 - 4/ 2087441636
Entegrasyon No 43848 1234
Rapor Sayfa Sayisi 4
Numuneyi Gonderen Kisi/Kurum/Kurulug SAKARYA IL SAGLIK MUDURLUGL
Numune Sahibi TARAKLI TERMAL TURIZM A S.
Numunenin Alindiga Adres TARAKLI TERMAL KAPLICALARI-TARA%/IIIL(;ESI ULUCAMI MAH. TERMAL SK. NO-
Numune Izleme Noktas: ERKEK KUCUK TERMAL HAVUZ
Numunenin Gelis Sebebi TAM ANALIZ (EK-2) *EK-2 KIMYA VE MIKROBIYOLOJi (KALINTI HARIC)
Numune Lab. Sevk Tarihi - Saati / Alimig Neden 09.12.2024 /15:59 Kontrol
Numune Grubu SU ANALIZLER]
Numunenin Cinsi / Adi /Markas: /Uret.Firma Ads KAPLICA SUYU| ERKEK KUCUK
Numunenin Ambalaj Sekli / Etiketi / Miktar: Steril Pet Sige + Pet Sige ETIKETSiZ S00ML 5L
Numunenin Uret. Tar./ Son Kul. Tar./ Parti No/ Seri
Miihiir Durumu / Tutanak-Sézlesme Tarihi / No MUHURLU
Fatura Edilecek Kisi/Kurum/Kurulus TARAKLI TERMAL TURIZM AS.
Makbuz Tarih ve No / Dekont Tarih ve No - -
Beyan Tarih Say/ ithal 6n Izin Belge Tarih Sayi
Numunenin Durumu Analize Uygun Olgiim Belirisizligi Talep Ediyor Mu? Evet X Hayir
Numune Bilgileri -—-
Analize Baglama/Bitig Tarihi 09.12.2024 18.12.2024
Eporlama Tarihi 23.12.2024 15:30
KIMYASAL ANALIZLER _
Calisilan Analizler Birim Yontem Be(l)lig:zlzgl Tay(}jxolbi{)niti Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
*Fosfat ' mg/L L EN(é?)(ljzi i 2 Tespit Edilemedi
Toplam Mineral Konsantrasyonu mg/L 756,2
I(\)/Irliz;:;lk Madde I¢in Sarfedilen Oksijen me/LO2 TITRIMETRIK a2 02
MIKROBIYOLOJIK ANATIZLER
Calisilan Analizler Birim Ydéntem Ol(;umu Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
Belirsizligi
Fekal Koliform Bakteri kob/100mL TS EN ISO 9308-1 » 0 0
¥22°C de toplam jerm sayimi kob/mL TS EN ISO 6222 0-100 0
*Koliform Bakteri kob/100mL TS EN ISO 9308-1 0 0
R40-KYB/Rev.11/09.05.23 . Yayumlandigi tarih ~ 20.12.2024 Sayfa No: 1/4
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ANALIZ RAPORU L AB0828T
flgi Yaz1 Tarih ve Sayisi 04.12.2024 / 261327218 AB-0828-T
Numunenin Alindig: Tarih/Saat 09.12.2024 / 11:55
Numunenin HSL'ye Gelis Tarihi/Saati 09.12.2024 / 15:51 2024-8769-4
Protokol No / Omek No 2024-8769 - 4 / 2087441636
Entegrasyon No 43848 124
Rapor Sayfa Sayis 4

MIKROBIYOLOJIK ANALIZLER

Calisilan Analizler Birim Yontem B:ljjl:siiiznl.}gi Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu

*37°C de toplam jerm sayimi1 kob/mL TS EN ISO 6222 0-20 0
KIMYASAL ANALIZLER

Calisilan Analizler Birim Yéntem Be(l)ilrgsiiiznlmigi Tay&tlo%‘)“iﬁ Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
Bulaniklik ( Fiziksel) Fiziksel UYGUN
Renk (Fiziksel) Fiziksel UYGUN
Koku(Fiziksel) Fiziksel UYGUN

KIMYASAL ANALIZLER

Calisilan Analizler Birim Yontem B:l)llrgs]:znlllgl Ta}(IiIljoL(i;)njﬁ Mevzuat Limiti | Analiz Sonucu
*Siilfat mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.3 15,3
*Floriir mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.04 1
*Kloriir mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.3 Tespit Edilemed
*Nitrat mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.3 Tespit Edilemed
*Bromiir mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.07 Tespit Edilemed
*Nitrit mg/L TS EN ISO 10304-1:2012 0.02 0,03
*Krom mg/L EPA 200.8-19%4 0.001 Tespit Edilemed
*Mangan mg/L EPA 200.8-19%4 0.001 0,02
*Arsenik mg/L EPA 200.8-1994 0.001 0,013
*Potasyum mg/L EPA Metot 6020 B:2014 0.5 42
*Kadmiyum mg/L EPA 200.8-19%4 0.0005 Tespit Edilemed
*Magnezyum mg/L EPA Metot 6020 B:2014 0.5 17,3
*Bakir mg/L EPA 200.8-1994 0.001 0,005
*Kalsiyum mg/L EPA Metot 6020 B:2014 1 100,3
*Demir mg/L EPA Metot 6020 B:2014 _ 0.002 0,08
*Civa mg/L EPA 200.8-1994 0.0003 Tespit Edilemed
*Baryum mg/L EPA 200.8-19%4 0.001 0,52
*Selenyum mg/L EPA 200.8-1994 0.001 Tespit Edilemed

FR40-KYB/Rev.11/09.05.23

Yayimlandigi tarih ~ 20.12.2024
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AB-0828-T

[lgi Yazi Tarih ve Sayis1 04.12.2024 / 261327218 AB-0828-T
Numunenin Almdig1 Tarih/Saat 09.12.2024 / 11:55
Numunenin HSL'ye Gelig Tarihi/Saati 09.12.2024 / 15:51 2024-8769-4
Protokol No / Ornek No 2024-8769 - 4/ 2087441636 = =
Entegrasyon No 43848 L=
Rapor Sayfa Sayis: 4
KIMYASAL ANALIZLER
Cahisilan Analizler Birim Yéntem Be(l)llr"s'l‘z’ﬁgl T“y(g‘olél)“jﬁ Mevzuat Limiti | Analiz Sonucy
*Cinko mg/L EPA 200.8-1994 0.003 0,008
*Nikel mg/L EPA 200.8-1994 0.001 0,001
*Sodyum mg/L EPA Metot 6020 B:2014 1 24
*Antimon mg/L EPA 200.8-1994 0.001 Tespit Edilemedsi
Borik Asit mg/L TS EN ISO 17294-2/2024 0.028 0,87
*Kursun mg/L EPA 200.8-19%94 0.001 Tespit Edilemedi
Silikat Asidi mg/L ICP-MS 0.03 325
*Alliminyum mg/L EPA 200.8-1994 0.002 Tespit Edilemedi
Amonyum mg/I. Fotometrik (Hazir Kit) 0.05 Tespit Edilemedi
MAHIYETI
MECHUL
Tat(Fiziksel) Fiziksel SULARDA
BAKILMAMAK
TADIR.
Yogunluk glem? Piknometre metodu 1,004
Bikarbonat mg/L TITRIMETRIK 1 5734
*letkenlik = Ege B8/ 79 9748 EN 27888 14 791
Cokelti g/L Imhoff Hunisi 0.1 Tespit Edilemedi
Siilfiir mg/L Fotometrik 0.01 Tespit Edilemedi
*pH pH Birimi 03/06 SM 4500-H+R - 72
Siyaniir pg/L Fotometrik 2 Tespit Edilemedi

R40-KYB/Rev.11/09.05.23
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Sayfa No: 314
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ANALIZ RAPORU AB032ST
Tlgi Yazi Tarih ve Sayisi 04.12.2024 / 261327218 AB-0828-T
Numunenin Alindig1 Tarih/Saat 09.12.2024 / 11:55
Numunenin HSL'ye Gelis Tarihi/Saati 09.12.2024 / 15:51 2024-8769-4
Protokol No / Ornek No 2024-8769 - 4 / 2087441636 —_
Entegrasyon No 43848 12
Rapor Sayfa Sayist 4

Degerlendirme : Yukardaki Analiz Sonuglar1 Bulunmustur.

Agiklamalar
-Sonuglar 24.07.2001 tarih ve 24472 say1li Resmi Gazete'de yayimlanan Kaplicalar Yénetmeligine gore degerlendirilmektedir.

-# 1le isaretli parametreler ve/veya parametrik degerleri ilgili yonetmelikte yer almamaktadir.

- Koyu renkte yazilmig olan analiz sonuglan ilgili mevzuat limitleri digmdadir.

_Ozel istek amagh analizlerde,miigteri tarafindan belirtilen bilgiler esas alnarak analize alinmus ve ilgili ydnetmeligi gore uygunluk degerlendirmesi yapilmstir.

Numune tarafimizca almmanus olup, ISTANBUL 1 NO' LU HALK SAGLIGI LABORATUVARI Numune Kabul Kriterleri Talimatina uygun olarak kabul edilmistir .

-Bu rapordaki sonuglar ve goriisler yukarida belirtilen numune ve deneyi yapilan numune igin gegerlidir. Bu raporun higbir boliimii tek bagma veya kismen kullanilamaz ve ISTANBUL 1 NO' LU
_HALK SAGLIGI LABORATUVARInn izni olmadan gogaltilamaz. Imzasiz raporlar gegersizdir. Ozel istek numune analiz raporlan adli ve idari islemlerde ve reklam amacli kullanilamaz.
-Genisletilmis Sl¢iim belirsizlikleri miisteri talebi veya yasal mevzuatlar zorunlu kildig: durumlarda belirtilir.

-[HSL-1 Karar Kurali: :

-Miisterinin 8liim belirsizlii talep ettigi durumda, laboratuvarmn belirledigi giiven araliginda (k=2, %95), ilgili parametre i¢in bulunan sonuca:

-5lgiim belirsizligi eklendiginde mevzuatta verilen iist siirn distiinde ise, veya sonugtan olgiim belirsizligi ¢ikanldiginda mevzuatta verilen alt simirin

-altinda ise, “uygun degil” olarak degerlendirilir. Belirlenen mevzuat limitleri iginde veya mevzuat limitlerine esit olan sonuglar ise “uygun” olarak degerlendirilir.

-TKEDY: Tiiketicilerce kabul edilebilir ve herhangi bir anormal degisim yok.

-kob (cfu): Koloni olusturan birim (colonyformingunit)

- fle igaretli deneyler akreditasyon kapsamindadir.

-Sartl: kabul edilen numunelerin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizlerin sonuglar feragat beyaninda belirtilen gerceklesen sapmalardan etkilenebilir.

“Numune ile ilgili miisteri tarafindan beyan edilen bilgilerden laboratuvarumiz sorumlu degildir.

-Analiz asamasinda olusabilecek aksakliklarda eksik parametreler Istanbul 11 Saglik Miidiirliigii'ne bagh 2 No'lu veya 3 No'lu Halk Saghg Laboratuvarlar'nda ¢alisilabilir. Bu durum analiz raporunda
belirtilir.

-1 No’lu Halk Saglig1 Laboratuvar: TURKAK tarafindan AB-0828-T dosya numarast ile TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarinmn Yetkinligi Icin Genel Gereklilikler
Standardina gore akredite edilmigtir. -

Kimya Laboratuvari Mikrobiyoloji Laboratuvar Numune Kabul ve
Birim Sorumlusu Birim Sorumlusu Raporlandirma Birim Sorumlusu

MURAT ODABAS EMINE CELIK NECLA GUNGOR

Kimyager Bivolog Kimya Miihendisi

e-imzahdir.
Laboratuvar Sorumlusu

ZUHAL YAZICI GOKBULUT
Dr.Biyolog

18.12.2024
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